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DEPANNAGE –  CLIMATISATION / POMPE A CHALEUR
PUBLIC : Plombiers, Electriciens, Chauffagistes, Climaticiens
PRE-REQUIS : avoir suivi l’attestation d’aptitude
OBJECTIFS : 

Permettre aux stagiaires à l'issue du stage d'être capable :

· d'assurer les dépannages courants 

· de maitriser les contraintes engendrées et d'y remédier

DUREE : 2  jours
Nous nous déplaçons avec :
· supports de cours

· matériels (clim réversible, groupe froid ; pompe à vide, manos, cuivre, station de récupération…)

Toute connotation commerciale est absente du processus pédagogique.

PROGRAMME :

 Rappels sur la thermodynamique
 Fonctionnement d’un climatiseur, d’une pompe à chaleur

 Les Delta T sur l’air et l’eau, surchauffe, sous refroidissement…

 Les différentes technologies et leurs caractéristiques (MULTI,  VRV, TOUT OU RIEN, INVERTER)
LES PANNES FRIGORIFIQUES

- le manque de charge ou fuite

- travaux pratiques sur le complément de charge

- la pré-détente 

- l'excès de charge

- les incondensables

- problème de détendeur

- problème d'évaporateur

- problème de compresseur

- problème de condenseur

- problème vanne 4 voies

- réglage régulateur, pressostat HP, BP

LES PANNES ELECTRIQUES

- lecture d’un schéma électrique
- contrôle des éléments électriques  

- condensateur – électrovanne  - enroulement compresseur – sonde – motorisation ventilateur- alimentation

LES PANNES HYDRAULIQUES ET AERAULIQUES

- lecture d’un schéma hydraulique ou aéraulique

- vérification circulateur, bouteille de mélange
- vérification glycol
PARTIE PRATIQUE

Simulation de pannes

Remplacement d’un ou plusieurs  composant(s) frigorifique(s).

Contrôle d’acidité
Remplacement de fluide R22 -> R422D

Vérification du bon fonctionnement  avec calcul du COP ou EF
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